
ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΚΑΙ  ΗΛ/ΒΑΝΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
APOLLO time 1
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ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΦΑΣΗ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

1. ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ     
2. ΦΑΣΗ     
3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ  Θ. Χ
4. ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Δ2
5. ΓΕΙΩΣΗ

1. ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ     
2. ΦΑΣΗ     
3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ  Θ. Χ. 
4. ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Δ1
5. ΓΕΙΩΣΗ
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ΓΕΝ. ΠΑΡΟΧΗ 220V

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
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R  =ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 220V 
R1=ΗΛΕΚ/ΒΑΝΕΣ-ΘΕΡΜ.ΧΩΡΟΥ
R2=ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
R3=ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1= C 
2= 2  ΥΔΡΟΣΤΑΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

ΥΔΡΟΣΤΑΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

1= C ΥΔΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
3= 1  ΥΔΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
4= 2  ΥΔΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (BAY BAS)

RELLE 1 RELLE 2
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 (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ BY PASS ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ “ΑPOLLO time 1”

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 
                    BAY-BAS

                                 ΚΛΕΜΑ  ΥΔΡΟΣΤΑΤΩΝ
 
* ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ    ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΤΙΚΕΣ ΛΙΧΝΙΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ ,ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΑΤΩΝ .(ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ)

* ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ BAY-BAS ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΔΕΝ 
 ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΕΜΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΑΤΩΝ Νο 4 ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΥΔΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ)

* ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ (C)ΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ -ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΤΕ  ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ Νο1 ΤΗΣ ΚΛΕΜΑΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΩΝ

* Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ) 
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